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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

z wodociggu publicznego Kolonowskie
na dzien 31 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 195), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.)
oraz § 21 ust 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia na warunkach udzielonego
odstepstwa z wodociggu publicznego Kolonowskie.

Okresowa ocena jakosci wody sporzadzona zostala na podstawie analizy sprawozdan
z przeprowadzonych badan probek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Strzelcach Opolskich oraz kontroli
wewnetrznej prowadzonej przez Kanalizacje Gminy Kolonowskie ,,KGK”, ul. Kolejowa 8, 47 -110
Kolonowskie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich stwierdza, ze woda
pochodzaca z wodociggu publicznego Kolonowskie pod wzgledem mikrobiologicznym spelnia
wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). Pod wzgledem
fizykochemicznym woda nie spelnia wymagan ww. rozporzadzenia ze wzgledu na przekroczenia
parametru fluorkéw. Kanalizacja Gminy Kolonowskie ,,KGK” Sp. z 0.0. zlozyta do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich wniosek o udzielenie zgody na
odstepstwo dla zawarto$ci fluorkow w wodzie. W dniu 9 lutego 2021 r. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich wydat decyzje udzielajgcg zgody na odstepstwo od
maksymalnego dopuszczalnego stezenia parametru fluorkow na okres do 08.02.2023r., stwierdzajac
przydatnos¢ wody do spozycia na ustalonych warunkach odstepstwa.

Wg. dostarczonej przez Kanalizacj¢ Gminy Kolonowskie ,,KGK” Sp. z o.0. ekspertyzy
wykonanej przez Uniwersytet Jagiellofiski-Collegium Medicum ul. Medyczna 9, 30-688 Krakdw, na
temat fluorkow:

1. Fluor dostarczany jest do organizmu czlowieka drogqg pokarmowq oraz drogg oddechowq.
Woda do picia dostarcza okolo 60 % tego pierwiastka a pozostata reszta pozywienia 35%. Pozostala
czes¢ 5 % fluoryzowane pasty do z¢béw. Te kalkulacje sq oparte przy zalozeniu, ze woda do picia nie
przekracza poziomu 1 mg fluorkéw na litr wody. Przy poziomach oscylujgcych okolo wartosci 1,5 mg
Jluorkéw na litr wartos¢ ta jedynie z wody wzrosnie do prawie 90 -100 %. Dzienna, bezpieczna
podaz fluoru dla osoby doroslej nie powinna przekraczaé wartosci 4 mg fluorkéw na dobe. W
przypadku noworodkow, dzieci te wartosci sq 3-4 razy mniejsze. Tak wigc wzrost zawartosci fluoru
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w wodzie do picia powyzej wartosci 1,5 mg na litr moze skutkowaé przekroczeniem dziennego,
bezpiecznego spozycia fluoru.

W rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w zalgczniku 1 w czesci B
Parametry chemiczne wyraznie wskazano, ze w przypadku fluorkow wartosciq parametryczng jest
1,5 mg/l. Podwyziszone wartosci fluorkow w wodzie w przedziale 1,5 do 2,5 mg/l mogq juz
negatywnie oddzialywa¢ na organizm ludzki. Glownym czynnikiem bedzie ilosé zaabsorbowanego
fluoru z dostarczonej wody. W nastgpstwie spozywania wody ze zbyt duzq zawartosciq fluorkow w
pierwszej kolejnosci moze si¢ pojawic¢ delikatna zmiana zabarwienia z¢gbow. Nastgpnie moze dojsé
do zwigkszonego prawdopodobienstwa wieloodlamkowego zlamania kosci lub tez lekka
niewydolnos¢ watroby oraz nerek. W tym okresie rekomendowane jest spozywanie jak najmniejszej
ilosci wody z dotychczasowego ujecia w celach kulinarnych. Dodatkowo odradza si¢ stosowania
akcji fluoryzacji zebow i rekomenduje stosowanie past do z¢bow bez fluoru. Biorgc pod uwage
logistyke przedsiewzigcia okres odstgpstwa nie powinien by¢ dluzszy niz dwa lata.

2. Oceneg wplywu wysokiej podazy fluoru mogg monitorowaé lekarze rodzinni poprzez oceng
pojawienia si¢ zmian typowych dla fluorozy na tle calego kraju. Rowniez objawy mniej
charakterystyczne jak choroby nerek, wqtroby, centralnego ukladu nerwowego i podobne mogg
wskazywaé w sposob posredni o istniejgcym problemie podwyzszonej podazy fluoru. Dodatkowo
wyniki egzaminow dzieci z obszarow sieci wodociggowej bogatej w zwiqzki fluoru mogg wskazywaé
na pewne odstepstwa od sredniej krajowej co pozwalalaby na monitorowanie tego problemu.

W 2021 roku badania prébek wody byly wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru
przyjetym na 2021 r. i obejmowaly oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne. W
badaniach préobek wody pobranych ze statych punktow monitoringowych wykazano wahanie stezen
fluorkow na poziomie 0,93-1,64 mg/l.

Wodocigg publiczny Kolonowskie obejmuje swoim zasiegiem miejscowosci: Kolonowskie,
Staniszcze Mate, Staniszcze Wielkie.

Otrzymuja:

1. Burmistrz Kolonowskiego

ul. Ks. Czerwionki 39

47-110 Kolonowskie

2. Ala.

Do wiadomosci:

1. Kanalizacja Gminy Kolonowskie ,KGK” Sp. z 0.0.
ul. Kolejowa 8

47-110 Kolonowskie

Sporzadzit:
Tomasz Nabzdyjak
Oddziat Higieny Komunalnej

Tel.: 77 44 00 325 2/2



